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Мета роботи. Розробити рекомендації по визначенню оптимальних місць встановлення нелінійних обме-
жувачів перенапруги для захисту повітряних ліній електропередавання від впливу грозових перенапруг на основі 
моделі електричної мережі номінальною напругою 35 кВ та провести дослідження розподілу індукованої пере-
напруги в часі вздовж траси лінії електропередавання. 
Методи дослідження. В основу роботи покладено імітаційне математичне моделювання процесів виник-
нення грозових перенапруг в повітряній лінії електропередавання номінальною напругою 35 кВ. Обробка ре-
зультатів дослідження виконувалася з використанням сучасного прикладного програмного забезпечення: 
MathCAD, середовища SimPowerSystems пакету програм MATLAB. 
Отримані результати. В процесі виконання роботи було отримано оптимальні відстані, через які необ-
хідно встановлювати нелінійні обмежувачі перенапруги для забезпечення захисту електричної мережі номіна-
льною напругою 35 кВ від індукованої грозової перенапруги. В результаті порівняння двох варіантів розміщення 
ОПН на повітряній лінії електропередавання, а саме через кожні 2 км та на двох опорах, розміщених на від-
стані 2 км від початку та 2 км від кінця лінії, визначено, що оптимальним варіантом є встановлення обмежу-
вачів перенапруги через кожні 2 км вздовж всієї траси повітряної лінії. 
Наукова новизна. Авторами проведено імітаційне математичне моделювання різноманітних варіантів 
розміщення нелінійних обмежувачів перенапруги вздовж траси повітряної лінії електропередавання номіналь-
ною напругою 35 кВ. Визначено найбільш оптимальні місця їх встановлення. 
Практична цінність. Результати роботи можуть бути використанні при проектуванні нових або рекон-
струкції існуючих повітряних ліній електропередавання 35 кВ, що дозволить забезпечити їх захист від грозо-
вих перенапруг та зменшити кількість аварійних відключень. 
Ключові слова: нелінійний обмежувач перенапруги; грозові перенапруги; блискавкозахист; наведена 
напруга; грозовий імпульс струму. 
I. ВСТУП 
В процесі експлуатації електричних мереж від-
ключення повітряних ліній (ПЛ) може бути викликане 
різноманітними причинами, однією з яких є пере-
криття ізоляції внаслідок дії грозових перенапруг. 
Джерелом грозових перенапруг на ізоляцію повітря-
них ліній можуть бути як прямі розряди блискавки [1] 
в ПЛ (в опору, грозозахисний трос, в фазний провід), 
так і наведена напруга, яка виникає внаслідок розряду 
блискавки в об’єкти поблизу лінії електропередаван-
ня. Перенапруга прямого розряду є більш небезпеч-
ною для ізоляції, ніж індукована перенапруга. Однак 
імовірність прямого розряду блискавки в ПЛ зале-
жить від багатьох факторів і в деяких випадках може 
виявитися, що індуковані перенапруги можуть бути 
причиною перекриття ізоляції при грозових розрядах. 
Це є характерним для електричних мереж 10-35 кВ, де 
висота опори невелика і траса лінії екранується рель-
єфом місцевості, насадженнями та будівлями. Для 
забезпечення необхідного рівня грозозахисту ПЛ ви-
користовують поєднання різноманітних засобів [2], 
[3], таких як установка одного або декількох грозоза-
хисних тросів, зменшення опору заземлення опор, 
посилення ізоляції. В деяких випадках дані засоби не 
можуть забезпечити необхідний рівень грозозахисту. 
В такому разі ефективним способом підвищення гро-
зостійкості лінії електропередавання може стати 
установка на опорах ПЛ нелінійних обмежувачів пе-
ренапруги (ОПН). 
II. АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ 
Для забезпечення захисту електричних мереж 
рекомендовано розміщувати ОПН на кожній опорі 
паралельно ізоляторам [4]. Проте така установка при-
зводить до зростання в декілька разів вартості спору-
дження нових ліній електропередавання та реконст-
рукції існуючих. Саме тому велика кількість вітчиз-
няних та іноземних науково-технічних публікацій 
присвяченні визначенню ефективності використання 
нелінійних обмежувачів перенапруги для захисту по-
вітряних ліній. Однак більшість з них розглядають 
ділянки повітряних ліній електропередавання незнач-
ної протяжності (не більше 2 км), що, в свою чергу, не 
81
ISSN 1607-6761 (Print)       «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА» № 1 (2018)          
ISSN 2521-6244 (Online)              Розділ «Електроенергетика»                 
 
 
дозволяє в повній мірі дослідити захисні властивості 
ОПН. Так в роботах [5] – [11] приведено аналітичні 
вирази для розрахунку наведених індукованих грозо-
вих перенапруг, які залежать від величини амплітуди 
струму блискавки, відстані від точки розряду блиска-
вки до ПЛ та висоти даної точки над землею. В роботі 
[12] проведено дослідження місць розміщення ОПН 
на повітряній лінії електропередавання напругою     
10 кВ загальною протяжністю 1,8 км, що складається 
з 10 прогонів та 9 опор. В даній роботі було виконано 
моделювання різноманітних варіантів розміщення 
ОПН при розряді блискавки в землю та в об’єкт, роз-
міщений на висоті 50, 100 і 200 м від землі. В резуль-
таті було виявлено, що зона захисту ОПН складає 
близько 600 м. По отриманим результатам було сфо-
рмовано наступні рекомендації по вибору місць вста-
новлення ОПН: 
– для ПЛ 6-10 кВ не більше, ніж через 6-12 опор; 
– для ПЛ 35 кВ не більше, ніж через 4-5 опор. 
Однак, дана модель не дозволяє враховувати за-
лежність індукованої перенапруги від довжини лінії. 
Тому, актуальним є розробка такої моделі повітряної 
лінії електропередавання, довжина якої становить    
10 км та більше, що дозволить більш достовірно ви-
значити місця, розміщення в яких ОПН забезпечить 
надійний захист електричної мережі від грозової пе-
ренапруги. 
III. МЕТА РОБОТИ 
Метою роботи є визначення найбільш оптималь-
них місць встановлення обмежувачів перенапруги для 
захисту повітряних ліній електропередавання від 
впливу грозових перенапруг на основі імітаційної 
моделі електричної мережі номінальною напругою   
35 кВ та дослідження розподілу індукованої перенап-
руги в часі вздовж траси лінії електропередавання. 
IV. ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГУ МАТЕРИАЛУ І 
АНАЛІЗ ОТРИМАННИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
Для дослідження впливу індукованих грозових 
перенапруг на повітряну лінію електропередавання 
була розроблена імітаційна математична модель елек-
тричної мережі напругою 35 кВ в програмному сере-
довищі MATLAB, яка приведена на рис. 1. Модель 
включає 10 блоків "Лінія", кожен з яких представляє 
собою одноланцюгову повітряну лінію довжиною      
2 км, виконану на залізобетонних опорах з трикутним 
розміщенням фаз і зображену на рис. 2, два трансфо-
рматори, джерело живлення, навантаження, вимірю-
вальні блоки та джерело індукованої перенапруги. 
Всі прогони моделюються як трифазні RLC-
ланки, в які заносяться погонні параметри проводів. 
 
Рисунок 1. Модель електричної мережі номінальною напругою 35 кВ 
В місцях з’єднання прогонів повітряної лінії вводяться моделі опор, які представляють собою на-
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бір індуктивностей, величина яких визначається з ви-
користанням геометрії опори і відомих погонних ін-
дуктивностей її елементів, при цьому кожна опора 
зв’язана із землею через активний опір, що моделює 
заземлюючий пристрій. На кожній із опор фазні про-
води відокремлені від траверс гірляндами лінійних 
ізоляторів, які представляють собою набір ємностей. 
Розглянемо основні підходи до створення базо-
вих елементів імітаційної математичної моделі елект-
ричної мережі. 
Повітряна лінія моделюється в трифазній поста-
новці відповідно до власних конструктивних особли-
востей, таких як тип опори і довжина прогону, тип 
фазних проводів, величина опору заземлення опори, 
кількість ізоляторів в гірлянді. 
 
Рисунок 2. Схема блоку "Лінія" 
Опори, що моделюються можуть бути: 
– однаковими, які відповідають типовій констру-
кції проміжної опори, що найбільш широко викорис-
товується для ПЛ відповідного класу номінальної на-
пруги; 
– різними, характерними для вибраної ділянки 
конкретної ПЛ. 
В будь-якому випадку із двох приведених варіа-
нтів, схема заміщення кожної опори представляє со-
бою набір індуктивностей, величина яких визначаєть-
ся з використанням відомої геометрії опори, яка зо-
бражена на рис. 3. Так, в даній роботі використову-
ються залізобетонні опори ПБ-35-1, дані про які взяті 
з [13]. Погонна індуктивність елементів опори прийн-
ята рівною 1 мкГн/м відповідно до [2]. 
В нормативних документах стосовно опор та 
протоколах вимірювань вказується опір "розтіканню", 
отриманий при постійному струмові, однак для роз-
рахунку грозових перенапруг необхідно враховувати 
величину імпульсного опору. Заради уникнення 
ускладнення розрахункової моделі, припустимо, що 
опір заземлюючого пристрою дорівнює 10 Ом. 
Повітряна лінія представлена сукупністю розмі-
щених між опорами ділянок ПЛ (прогонів). Кожний 
прогін ПЛ моделюється за допомогою блоку трифазна 
RLC-ланка, представленого на рис. 4, що моделює 
фазні проводи, взаємне розміщення яких задається в 
залежності від вибраного типу опори з урахуванням 
довжини гірлянди ізоляторів. Довжини прогонів    
можуть бути прийняті: 
– однаковими, що мають середнє значення для 
ПЛ 35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ, відповідно, 200, 
250, 300, 350, 400, 500 м; 
– різними, характерними для вибраної ділянки 
конкретної ПЛ. 
 
Рисунок 3. Схема заміщення опори ПЛ 
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В якості фазних проводів прийняті проводи типу 
АС-120/19. 
 
Рисунок 4. Схема заміщення прогону ПЛ 
Гірлянда ізоляторів в схемі заміщення опори 
представляє собою набір ємностей [14] і паралельно 
ввімкненого активного опору, що моделює струми 
витоку. На рис. 5 приведена схема заміщення гірлян-
ди ізоляторів. З рисунка видно, що гірлянда на напру-
гу 35 кВ складається з трьох ізоляторів, при цьому ми 
маємо наступні значення ємностей: С=50 пФ – власна 
ємність ізолятора, С1=4 пФ – ємність ізолятора по 
відношенню до проводу і С2=0,5 пФ – ємність ізоля-
тора по відношенню до землі. 
 
Рисунок 5. Схема заміщення гірлянди ізоляторів 
В імітаційній моделі можна використовувати рі-
зні моделі ОПН, як прості у вигляді нелінійного опо-
ру, так і складні, що містять декілька нелінійних опо-
рів, з’єднаних один з одним з використанням ємнос-
тей, індуктивностей та резисторів. При розв’язанні 
більшості задач достатнім є представлення ОПН у 
вигляді одного нелінійного активного опору [15], 
вольт-амперна характеристика якого задається набо-
ром відомих точок або аналітичним виразом: 
,U AIα=  
де U  – напруга ОПН; A  – коефіцієнт, який визначає 
нелінійність вольт-амперної характеристики ОПН;   
I  – струм, що протікає через ОПН; α  – показник 
степеня. 
Для моделювання нелінійного обмежувача пере-
напруги ОПН-РК-35 використовується влаштований в 
середовищі SimPowerSystems блок Surge Arrester. 
В дослідженні для моделювання індукованої пе-
ренапруги використано вираз наступного вигляду 
[16]: 
0( ) ,
t tu t U e eα βγ − −= ⋅ ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦  
де α  і β  визначаються швидкостями зростання та 
спадання струму блискавки і розраховуються за на-
ступними виразами: 
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фτ  – тривалість фронту хвилі; хвτ  – тривалість хвилі 
струму блискавки; γ  – коригувальний коефіцієнт ам-
плітуди струму блискавки: 
ф
1
1
.
e
τ
τ
γ
−
=  
Згідно роботи [5] величина індукованої перенап-
руги визначається виразом: 
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де мI  – значення струму блискавки, кА; 0z  – висота 
між нижньою точкою розряду блискавки та землею, 
м; h  – середня висота підвішування проводу, м; r  – 
відстань між точкою проекції розряду на землю та 
трасою лінії, м. 
В даній роботі прийнять величину струму блис-
кавки, що є характерною для території України і ста-
новить 30 кА. Параметр імпульсу струму блискавки – 
8/40 (тривалість фронту/тривалість хвилі). 
В результаті проведення моделювання у випадку 
розряду блискавки безпосередньо в землю на відстані 
50 м від траси ПЛ при відсутності ОПН було отрима-
но осцилограми напруг зображені на рис. 6 та графік 
розподілу напруги по трасі повітряної лінії електро-
передавання залежно від часу, що представлений на 
рис. 7. 
Як видно з приведених рисунків, значення на-
пруги перевищує максимально допустиме для елект-
ричної мережі номінальною напругою 35 кВ, що ста-
новить 200 кВ [17]. 
Проведемо дослідження впливу наведеної напру-
ги у випадку використання нелінійних обмежувачів 
перенапруги.
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а) б) в) 
   
г) д) е) 
   
є) ж) з) 
  
 
и) і)  
 
Рисунок 6. Осцилограми напруг при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 50 м від траси 
ПЛ без ОПН: а) – на початку лінії; б) – на відстані 2 км від початку лінії; в) – на відстані 4 км від початку 
лінії; г) – на відстані 6 км від початку лінії; д) – на відстані 8 км від початку лінії; е) – на відстані 10 км від 
початку лінії; є) – на відстані 12 км від початку лінії; ж) – на відстані 14 км від початку лінії; з) – на відстані 
16 км від початку лінії; и) – на відстані 18 км від початку лінії; і) – на відстані 20 км від початку лінії 
 
Uм = 127 кВ Uм = 129 кВ Uм = 133 кВ 
Uм = 142 кВ Uм = 175 кВ Uм = 254 кВ 
Uм = 188 кВ Uм = 151 кВ Uм = 143 кВ 
Uм = 142 кВ Uм = 141 кВ 
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Рисунок 7. Розподіл напруги вздовж траси ПЛ при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані  
50 м від траси лінії без ОПН 
Розглянемо варіант встановлення ОПН на опорах 
паралельно ізоляторам на кожній фазі через 2 км. На 
рис. 8 та рис. 9 представлено осцилограми напруг, а 
на рис. 10 – графік розподілу напруги вздовж траси 
ПЛ при використанні ОПН. 
 
   
а) б) в) 
   
г) д) е) 
 
Рисунок 8. Осцилограми напруг при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 50 м від траси 
лінії з встановленням ОПН через 2 км: а) – на початку лінії; б) – на відстані 2 км від початку лінії; в) – на 
відстані 4 км від початку лінії; г) – на відстані 6 км від початку лінії; д) – на відстані 8 км від початку лінії; 
е) – на відстані 10 км від початку лінії 
Uм = 48 кВ Uм = 50 кВ Uм = 53 кВ 
Uм = 60 кВ Uм = 80 кВ Uм = 173 кВ 
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є) ж) з) 
  
 
и) і)  
 
Рисунок 9. Осцилограми напруг при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 50 м від траси 
лінії з встановленням ОПН через 2 км: є) – на відстані 12 км від початку лінії; ж) – на відстані 14 км від 
початку лінії; з) – на відстані 16 км від початку лінії; и) – на відстані 18 км від початку лінії; і) – на відстані 
20 км від початку лінії 
 
Рисунок 10. Розподіл напруги вздовж траси ПЛ при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 
50 м від траси лінії з встановленням ОПН через 2 км 
Uм = 88 кВ Uм = 63 кВ 
Uм = 51 кВ Uм = 50 кВ 
Uм = 55 кВ 
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Аналіз результатів імітаційного моделювання 
показує, що встановлення ОПН через кожні 2 км пові-
тряної лінії дозволяє зменшити напругу до рівня     
173 кВ, що для ПЛ 35 кВ є допустимим. 
Виконаємо моделювання варіанту встановлення 
ОПН на опорах розміщених на відстані 2 км від поча-
тку та 2 км від кінця ПЛ. Результатом є графік розпо-
ділу напруги вздовж траси повітряної лінії, приведе-
ний на рис. 11 та осцилограми напруг, що зображені 
на рис. 12 та рис. 13. 
З рисунків видно, що при встановлені обмежува-
чів перенапруги на опорах, розміщених на відстані     
2 км від початку та 2 км від кінця ПЛ, захист забезпе-
чується лише по кінцям повітряної лінії електропере-
давання. При цьому в окремих точках, особливо біля 
середини лінії, напруга досягає значення 250 кВ, що 
призводить до перекриття ізоляторів та відключення 
лінії електропередавання. Таким чином, даний варіант 
не забезпечить захист електричної мережі в повній 
мірі. 
 
 
Рисунок 11. Розподіл напруги вздовж траси ПЛ при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 
50 м від траси лінії з встановленням ОПН на опорах, розміщених на відстані 2 км від початку та 2 км від 
кінця ПЛ 
 
   
а) б) в) 
 
Рисунок 12. Осцилограми напруг при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 50 м від траси 
лінії з встановленням ОПН на опорах, розміщених на відстані 2 км від початку та 2 км від кінця ПЛ: а) – на 
початку лінії; б) – на відстані 2 км від початку лінії; в) – на відстані 4 км від початку лінії 
Uм = 60 кВ Uм = 62 кВ Uм = 90 кВ 
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г) д) е) 
   
є) ж) з) 
  
 
и) і)  
 
Рисунок 13. Осцилограми напруг при розряді блискавки в землю біля середини лінії на відстані 50 м від траси 
лінії з встановленням ОПН на опорах, розміщених на відстані 2 км від початку та 2 км від кінця ПЛ: г) – на 
відстані 6 км від початку лінії; д) – на відстані 8 км від початку лінії; е) – на відстані 10 км від початку лінії; 
є) – на відстані 12 км від початку лінії; ж) – на відстані 14 км від початку лінії; з) – на відстані 16 км від 
початку лінії; и) – на відстані 18 км від початку лінії; і) – на відстані 20 км від початку лінії 
V. ВИСНОВКИ 
1. В результаті моделювання режиму роботи еле-
ктричної мережі номінальною напругою 35 кВ без 
встановлення нелінійних обмежувачів перенапруги 
при виникненні розряду блискавки біля середини лінії 
безпосередньо в землю на відстані 50 м від траси ПЛ, 
в ній виникає наведена напруга величиною, що пере-
вищує 250 кВ. Це може призводити до перекриття 
гірлянд ізоляторів та подальшого відключення лінії 
електропередавання. 
2. Аналіз варіанту роботи електричної мережі зі 
встановленням ОПН на опорах паралельно ізоляторам 
через кожні 2 км показав, що індукована перенапруга 
в даному випадку обмежується на рівні 173 кВ, що є 
допустимим для ПЛ 35 кВ. 
3. Встановлення ОПН на опорах, розташованих 
на відстані 2 км від початку та 2 км від кінця лінії 
електропередавання, дозволяє зменшити перенапругу 
лише по кінцям лінії, однак в середині лінії рівень 
напруги може перевищувати 250 кВ, що є небезпеч-
ним для ПЛ 35 кВ. Таким чином, найкращим варіан-
том розміщення обмежувачів перенапруги на повіт-
ряних лініях електропередавання 35 кВ є їх встанов-
лення через кожні 2 км, що, в свою чергу, дозволить 
зменшити капіталовкладення в будівництво нових або 
реконструкцію існуючих ліній електропередавання, 
по відношенню до варіанта зі встановленням ОПН на 
кожній опорі, а також забезпечити надійну роботу 
всієї електричної мережі. 
Uм = 130 кВ Uм = 175 кВ Uм = 254 кВ 
Uм = 188 кВ Uм = 138 кВ 
Uм = 94 кВ 
Uм = 64 кВ Uм = 63 кВ 
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ЗАЩИТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ ОТ НАВЕДЕННЫХ ГРОЗОВЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 
КИРИК В.В. д-р техн. наук, профессор, зав. каф. электрических сетей и систем Национального 
технического университета Украины «Киевский политехнический институт им. 
Игоря Сикорского», Киев, Украина, e-mail: vkyryk@ukr.net; 
АБДУЛАЕВ С.А. магистрант кафедры электрических сетей и систем Национального технического 
университета Украины «Киевский политехнический институт им. Игоря 
Сикорского», Киев, Украина, e-mail: seryk15abdulaev@rambler.ru; 
Цель работы. Разработать рекомендации по определению оптимальных мест установки нелинейных ог-
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раничителей перенапряжения для защиты воздушных линий электропередачи от воздействия грозовых пере-
напряжений на основе модели электрической сети номинальным напряжения 35 кВ и провести исследования 
распределения индуцированного перенапряжения во времени вдоль трассы линии электропередачи. 
Методы исследования. В основу работы положено имитационное математическое моделирование про-
цессов возникновения грозовых перенапряжений в воздушной линии электропередачи номинальным напряжени-
ем 35 кВ. Обработка результатов исследования выполнялась с использованием современного прикладного про-
граммного обеспечения: MathCAD, среды SimPowerSystems пакета программ MATLAB. 
Полученные результаты. В процессе выполнения работы были получены оптимальные расстояния, через 
которые необходимо устанавливать нелинейные ограничители перенапряжения для обеспечения защиты 
электрической сети номинальным напряжением 35 кВ от индуцированного грозового перенапряжения. В ре-
зультате сравнения двух вариантов размещения ОПН на воздушной линии электропередачи, а именно через 
каждые 2 км и на двух опорах, расположенных на расстоянии 2 км от начала и 2 км от конца линии, определе-
но, что оптимальным вариантом является установка ограничителей перенапряжения через каждые 2 км 
вдоль всей трассы воздушной линии. 
Научна новизна. Авторами проведено имитационное математическое моделирование различных вариан-
тов размещения нелинейных ограничителей перенапряжения вдоль трассы воздушной линии электропередачи 
номинальным напряжением 35 кВ. Определены наиболее оптимальные места их установки. 
Практическая ценность. Результаты работы могут быть использованы при проектировании новых или 
реконструкции существующих воздушных линий электропередачи 35 кВ, что позволит обеспечить их защиту 
от грозовых перенапряжений и уменьшить количество аварийных отключений. 
Ключевые слова: нелинейный ограничитель перенапряжения; грозовые перенапряжения; молниеза-
щита; наведенное напряжение; грозовой импульс тока. 
PROTECTION OF 35 KV OVERHEAD TRANSMISSION LINE FROM THE 
INDUCED LIGHTNING OVERVOLTAGE 
KYRYK V.V. Sci.D, Professor, head of the department of electrical networks and systems of the 
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", 
Kyiv, Ukraine, e-mail: vkyryk@ukr.net 
ABDULAIEV S.A. master of the department of electrical networks and systems of the National Technical 
University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine, e-mail: 
seryk15abdulaev@rambler.ru; 
Purpose. Develop recommendations for determining the optimal places for the installation of nonlinear overvolt-
age limiters for the protection of overhead transmission lines from the influence of lightning overvoltage on the basis of 
the model of the electric network 35 kV and to conduct research of the distribution of induced overvoltage in time along 
the route of the transmission line. 
Methodology. The basis of the work is the simulation mathematical modeling of the processes of the occurrence of 
lightning overvoltage in the overhead transmission line 35 kV. For processing the research result, modern application 
software such as MathCAD, the environment of the SimPowerSystems software package MATLAB, was used. 
Findings. In the course of the work, optimal distances, through which nonlinear overvoltage limiters should be in-
stalled to ensure the protection of electric network 35 kV from the induced lightning overvoltage, were obtained. As the 
result of the comparison of the two variants of the location of the nonlinear overvoltage limiters on the transmission 
line, namely every 2 km and on two towers located at a distance of 2 km from the beginning and 2 km from the end of 
the line, it was determined that the optimal option is to set overvoltage limiters every 2 km along the entire route of the 
overhead transmission line. 
Originality. Simulation mathematical modeling of various variants of placement of nonlinear overvoltage limiters 
along the route of overhead transmission line 35 kV was carried out by the authors. The most optimal places of their 
installation was determined. 
Practical value. The results of the work can be used in designing new or reconstruction of existing overhead 
transmission lines 35 kV, which will allow them to be protected from lightning overvoltage and reduce the number of 
emergency shutdowns. 
Keywords: nonlinear overvoltage limiters; storm surges; lightning protection; induced voltage; lightning im-
pulse current. 
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